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Onderhoudsinstructie ClimaRad 2.0 met elektrische radiator 



ONDERHOUD: luchtafvoerfilters

3

Luchtafvoerfilters reinigen

Luchtafvoerfilters vervangen

Luchtkanalen reinigen
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1. Trek de stekker van zowel de 
ventilatie-unit als de elektrische 
radiator uit het stopcontact en trek 
de filterlade aan de onderzijde van 
de ClimaRad naar voren. 
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9. Ontgrendel de radiator en kantel 
deze terug. Stop de stekkers weer 
in het stopcontact en draai de 
borgschroeven weer in. 
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